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Wloclawek, 21 kwietnia2}17 r,

s,62231.2A17

DECYZJA

Na podstawie art, 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U,z2016r.,poz.23zezn.l wzwiqzku 2ar|,214 ust.5ustawyzdnia2T kwietnia2001 r.Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. 22017 r., poz. 519 j.t,)

ozekam

uchylic w caloSci za zgodq strony decyzje ostateczne Prezydenta Miasta Wtoclawek 2dnia28.07.2010 r.

znak: 05.7623-42 -5110 oraz z dnia 25.01 .2013 r. znak: 5.6223.1 .2013 zmieniajqce ostatecznq decyzjg
Prezydenta Miasta Wloclawek z dnia 19,06.2006 r, znakt 05-7623-77-712006 udzielajqcq Miejskiemu
Przedsigbtorstwu Energetyki Cieplnej Sp, z o.o. zlokalizowanemu pzy ul, Plockiej 30/32 we Woclawku
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej
na terenie Cieplowni MPEC Sp. z o.o. ptzy ul. Teligi 1 we Woclawku

zmieniA za zgodq strony decyzjg ostatecznq Prezydenta Miasta Woclawek z dnia '19.06,2006 r. znakt
OS-7623-77-712006 udzielajqcq Miejskiemu Pzedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
zlokalizowanemu pzy ul. Plockiel 30/32 we Woclawku pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp. z o.o. przy ul.
Teligi 1 we Wloclawku, zmienionqdecylani 2dnia02.02.2015 r. znak: S.6223,8,2014 (zmiana z uzgdu);
13.10,2015 r. znak: S.6223,16.2015,28.12.2015 r. znak: 5.6223.20,2015, w nastqpujEcy sposdb:

1. Zmienia sig zapis pkt ll.1 o nastgpujqcym bzmieniu:
Wprowadza sig po zdaniu: ,,Kotlownia opalana gazem ziemnym z zainstalowanymi kotlami (2xKOG-
15)" zapis ,,Kotlownia gazowa stanowiqca zimnq rezerwq".

2. Zmienia sig zapis pkt 11.2 1 o nastqpujqcym bzmieniu:

9t eKs kotta WR-25

Lp. Parametr Jednostka Kociol WR 25

,1

4IrqQLon9wq_.[9c !]9p!q MW 29,075
2 Nominalna moc cieplna t\4w 35,46
3 PqWiq,zgbq qSrze"el4a J12 1291
4 CiSnienie ruchowe atm 20
5 Temperatura wody wylotowe.l 0c 150

6 TemDeratura soalin za kotlem 150
7 Wqlolczynnik_nadmiaru powietza 1,8

8 ll0qq!p9![a!9lieq pEulq,gbqqclrq @!q Nm3/h 62080
9 Sprawnosc kotla o/o 82

Cha rakterystyka eksploatacyjna kotla WR-1 0

Lp. Parametr Jednostka Kociol WR 10

Znamionowa moc cieplna MW
2 Nominalna moc cieplna MW 14,18



Lp. Parameh Jednostka Kociol WR 10

3 Powiezchnia oozewalna m2 740
4 CiSnienie ruchowe atm 16

5 Temperatura wody wylotowei 150

6 Temoeratura soalin za kotlem 0c 130 + 'l 50

7 Wspolczynnik nadmiaru powietz a 1,8

8 lloSc spalin za kotlem pzv max. Obcia2eniu Nm3/h 24746
9 Sprawnosc kotla o/o 82

stvka kotla KOG.15

Lp. Parametr Jednostka WartoSc

Znamionowa moc cieolna MW 15,00

2 Nominalna moc cieolna 16,30
3 Temperatura spalin za kotlem 0c 160

Sprawno5c kotlow Yo 92
5 Wspolczynnik nadmiaru oowietea t. tc
6 llo5e spalin za kotlem pzv max. obcia2eniu Nm3/h 17874

3, Zmienia sig zapis pkt 11.2.2 o nastgpujqcym bzmieniu:

4. Po pkt lll dodaje siq pkt lll.A o nastqpujqcym bzmieniu:
Parametry charakteryzujqce moment zakonczenia rozruchu i rozpoczqcia wylqczenia kotla dla
ka2dego z tzech kanal6w emisylnych indywidualnie.

Koniec rozruchu kotla:
Za koniec rozruchu uznaje sie moment, w kt6rym dla ka2dego kanalu spalin spelnione sq, co najmniej
dwa spoSr6d wskazanych poni2el kryteri6w:

Przewod spalinowv Em 1 - Kotlv WR-10 (nr od 1 i 2)
. Ro2nica temperatur wody za kotlem iwody peed kotlem > 27'C,
. Temperatura spalin za kotlem > 120",
. Osiqgniecie pzeplywu wody pzez kociol, ustabilizowanego dla wymaganej mocy koila,
. Praca kotla wylqcznie w oparciu o paliwo podstawowe ,

Przewod spalinowy Em 2 - Kotlv WR-25 (nr od 3 i 4)
e Ro2nica temperatur wody za kotlem i wody pzed kotlem> 27'C,
. Temperatura spalin po lewej iprawej stronie kotla > 120",
o Osiqgniecie pzeplywu wody pnez kociol, ustabilizowanego dla wymaganej mocy kotla,
o Praca kotla wylqcznie w oparciu o paliwo podstawowe,

Pzewod spalinowv Em 3 - Kotlv WR-25 (nr od 5 i 6)
. R62nica temperalur wody za kotlem iwody przed kotlem > 27'C,
. Temperatura spalin po lewej iprawej stronie kotla > 120'C,
. Osrqgniecie pzeplywu wody pzez kociol, ustabilizowanego dla wymaganej mocy kotla,. Praca kotla wylqcznie w oparciu o palrwo podstawowe.



Zakonczenie rozruchu pienruszego z kotlow oznacza zakofczenie rozruchu dla calego kanalu emisylnego.

Poczqtek wylqczania kotla:
Za poczqtek wylqczenia uznaje sig moment, w ktorym dla ka2dego kanalu emisyjnego spelnione sqco
najmniel dwa spo6r6d wskazanych poni2ej kryteri6w:

Pzewod soalinowv Em 1 - Kotly WR-10 (nr 1 i 2)
o Ro2nica temperatur wody za kotlem i wody pzed kotlem s 27'C,
e Temperatura spalin za kotlem s 120'C,
c Zalrzymanie doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,
. Cgraniczenie przeplpvLr wody pzez kociol

Pzewod spalinowv Em 2 - Kotly WR-25 (nr od 3 i 4)
. R62nica temperatur wody za kotlem i wody pzed kotlem < 27'C,
o Temperatura spalin po lewej i prawej skonie kotla < 120"C,
. Zatrzymanie doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,
. Ograniczenie pzeplywu wody pzez kociol.

Pzewod spalinowv Em 3 - Kotlv WR-25 (nr od S i 6)r Ro2nica temperatur wody za kotlem iwody przed koflem s 27.C,
o Temperatura spalin po lewej iprawej stronie kotla s 120"C,
o Zalrzymante doplywu paliwa na ruszt, wygaszenie ognia na ruszcie,. 0graniczenie pzeplywu wody pzez kociol.

Rozpoczqcie wylqczanra drugiego z kotl6w oznacza rozpoczgcie wylqczania dla calego kanalu
emrsyjneg0.
okreSlenie powy2szych parametr6w w pozwoleniu zintegrowanym stanowi realizacjg wymagan
zawartych w decyzji wykonawczej Komisji, wykozystane parametry operacyjne sqzgodne (temperatura
spalin, rodzaj stosowanego paliwa) lub rownowa2ne (temperatura wody, parametry pracy koflow) z
zalEcznikiem do decyzji wykonawczej Komisji,
wskazane parametry sq precyzyjne, latwe do weryfikacji oraz zapewniajq ze okresy rozruchu
i zatzymania sq moZliwie krotkie, uwzglqdnialqc charakterystykg technicznq 2r6dla orazjego stabilnA
0race.

5. Zmienia siQ zapis pkt lV.'1 o nastgpujqcym bzmieniu:
Wielko6ci dopuszczalnych emisji substancji ienergii wprowadzanych do Srodowiska w warunKacn
normalnego funkcjonowania instalacji objgtel pozwoleniem

1.1. Emisja gaz6w i pyl6w wprowadzanych do powietrza z poszczeg6lnych ko$6w i kanal6w
emisyjnych (Em1+5rn3l komina tr6jprzewodowego (ir6dla).

Kociol WR 10 Nr I o

Wielko5i emisji w mg/mr w warunkach umownych pzy zawarto5ii 6ol" ttenu w

Okres korrystania z derogacji
sieciowej (cieplowniczej) od
01 .01.2016 t. + 31.12.2022 r.

Okres po derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 01.01.2023 r.



2 N0x 400 200
3 Pyl ogolem 400 25

ll Kociol WR 10 Nr 2 o znamionowei mocy cieplnei 1 1,63 MW
1 s02 1500 250

2 N0x 400 200

3 Pyl ogolem 400 25
ill Kociol WR 25 Nr 3 o znamionowei mocy cieplnej 29,07 MW

1 s02 1500 250
2 N0x 400 200

3 Pyl ogolem 400 25

IV Kociol WR 25 Nr 4 o znamionowei mocy cieplnei 29,07 MW

1 s02 1500 250
a NOx 400 200

3 Pyl ogolem 400 ta
Kociol WR 25 Nr 5 o znamionowei mocv cieplnei 29,07 MW

1 so2 1500 250

2 NOx 400 200

3 Pyl ogolem 400 25

VI Kociol WR 25 Nr 6 og4411ionowej mocy cieplnej 29,07 MW

s02 1500 250

2 NOx 400 200

3 Pyl oqolem 400 25

Lp. Rodzaj
zanieczyszczenia

Wielko5i emisji w mg/m3 w warunkach umownych pny zawartoSci 6% tlenu
w gazach odlotowych [mq/m3 ul
Okres kozystania z derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od
01.01.201 6 t. + 31j2.2022 t.

Okres po derogacji sieciowej
(cieplowniczej) od 01.01.2023 r.

i dalej na czas nieoznaczony
(omin tr6ipzewodowy . kanal Em'l - (WR 1 0NR1i2)

1 JUZ 1500 250

2 NOx 400 200

3 Pyl ogolem 400 25

ll Komin tr6iozewodowv - kanal Em2 - (WR 25 NR 3 i 4

1 so2 1500 250

2 N0x 400 200

3 Pyl ogolem 400 25

ill Komin troipzewodowy. kanal Em3 - (WR 25 NR 5 i 6)

1 s02 1500 2s0

2 NOx 400 200

3 Pyl ogolem 400 la

Kotlowania
Lp. Rodzaj

zanieczyszczenia
WielkoS6 emisji w mg/m3 w warunkach umownych pzy zawartoici 3% tlenu
w qazach odlotowych [mq/m3 ul

Od 0,|.01.2016r. i dalei na czas nieokreslony
Kociol KOG . 15 Nr 7 o znamionowei mocy cieplnej 15 MW

,1 s02 35

2 NOx 300

3 Pyl ogolem 5



1 .2. Maksymalna dopuszczalna roczna wielkoid emisji gaz6w i pyl6w z instalacji.

Em

NO- - jako suma tlenku azotu i dwutlenku azotu w pzeliczeniu na dwuflenek azotu (NOt.

Na podstawie ar1,. 224 ust 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska odstgpuje sig od okreslania warunkow

9li:jld1a pozostalych gazdw i pyl6w dla instalacji energetycznego spalania paliw na terenie Cieplowni
MPEC Spotka zo.o.przy ul. Teligi 1 we Woclawku.

6, Zmienja siq zapis pkt 1V.2.1,A i pkt tV.2,2,8 o nastqpujqcym bzmieniu:
Wielko6c emisji odpaddw niebezpiecznych i wielkoSi emisji odpadow innych ni2 niebezpieczne
wytworzonych z instalacji spalania paliw oraz odpadow zwiqzanych z obstugq instalacji (konsenruacje,
remonty, utrzymywanie ruchu, obsluga infrastruktury zwiqzanej z instalacjq) .

Lp. Rodzaj
zanieczyszczenia

tl Ko

Wielko6c emisji w mg/m3 w warunkach umownych przy zawartosci 3% tlenu
u

0d 01.0,|.2016r. idalei na czas
ciol KOG . l5 Nr 8 o znamionowei mocy cieplnei 15 MW

s02 35
2 NOx 300
3 Pyl ogolem 5

ilt ,-
1 s02

Komin Egl . K0G.15
35

2 N0x 300
3 Pyl ogolem 5

IV Komin Eg2 . KOG.15
1 s02 35
2 NOx 300
3 Pyl ogolem 5

rsta roczna z instalacii.
Lp. Zanieczyszczenie Emisia roczna (Mq/rok)

1 JU? 1080
2 NO, JIY
3 , Pyiaalkovilty 243

Al!qpa4v_!

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu llo6ci odpad6w

IMg/rok]

1 13 02 05. Mineralne oleje silnikowe, pzekladniowe i smarowe
niezawierajqce zwiqzkow chlorowcoorganicznych 2

2. 15 01 '1o',
Opakowania zawierajqce pozostalosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
(opakowania po farbach, klejach ismarach)

1

3 15 02 02',

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
innych grupach) tkaniny do wycierania (np, szmaty, Scierki) i

ubrania ochronne zanieczyszczone subslancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

2

4 |1601 07. Filtry olelowe 0,05



Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

llo5ci odpad6w

IMg/rok]

5, 16 01 14',
Plyny zapobiegajqce zamazaniu zawierajEce niebezpieczne

substancje (plyn Borygo I inne)
0,5

6. 16 02'13.

Zuiyle utr.qdzenia zawierqqce niebezpieczne elementy inne

ni2 wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 (lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieralqce

rtee)

0,5

7. 16 05 07-
Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajqce substancje
niebezpieczne (np. pzeterminowane odczynniki chemiczne i

opakowania po nich)
0,02

8. 16 05 08'
Zu2yte organiczne chemikalia zawierajEce substancje
niebezpieczne (np, pEeterminowane odczynniki chemiczne r

opakowania po nich)

0,02

9. 16 06 01- Baterie i akumulatory olowiowe 0,7

10. 17 0204.
Odpady drewna, szkla itwotzyw sztucznych zawierajqce lub

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane

Dodklady koleiowe) (pranka poliuretanowa)
20

B / Odpadv inne nii

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu

lloSci odpad6w

IMg/rok]

,1

07 02 80
Odpady z pzemyslu gumowego i produkcji gumy
(np. zuzyte tasmy z tasmociaqow i inne odpady qumowe).

15

2 10 01 80
Mieszankl popiolowo - 2u2lowe z mokrego odprowadzania odpad6w
paleniskowych

,E nnn

a; -
3. 15 01 06 Zmieszane odpadv ooakowaniowe

i 15 02 03
Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

Scierki) iubrania ochronne inne ni2 wymienione w 15 02 02
2

5. 16 01 03 zu2yte opony 1.5

6. 16 0214
Zu2yte uzqdzenia inne ni2 wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

(komputery, monitory, drukarkr I inne element elektroniczne)

7. 16 02 16
Elementy usuniqte ze zu2ytych uzqdzeh rnnych ni2 wymienione w

160215 (tonery I tusze z drukarek)
15

B. 16 05 09

Zu2yte chemikalia inne ni2 wymieni0ne w grupie

16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (pzeterminowane odczynniki

chemiczne looakowania po nich)

0,2

L 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylaczeniem '16 06 03) 0,2

10. 16 06 05 Inne batelle Iakumulatory (bate _--_ 0,3

11 '16 1'1 06
Okladziny piecowe imaterialy ogniotrwale z proces6w

niemetarulgicznych inne ni2 wymienione w 16 11 05 (gruz

szamotowy, gruz cegly perlitowej, gruz betonu 2aroodpornego)

250

17 01 01 0dpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontdw 750

13. 17 01 02 Gruz ceqlany 250

14, 17 0201 Drewno 20

15. 17 0202 Szklo 0,3

16. 17 02 03 Twotzywa sztuczne (odpady twotzyw sztucznych, odpady PE i PCV) 1,5



Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu
lloSci odpad6w

lMg/rokl
17. 17 03 80 Odpadowa papa 20
18. 17 04 01 iti^,t4 ,..^- -^^i^r-rvrrs\J., urqz,, ||ruJrquz

tY, 17 04 02 Aluminium '1 4

20. 17 04 05 Zelazo i stal (zlom - ramki z filtrow papierowo-metalowych) 530
21 17 04 07 Mieszaniny metali 8

22. 17 04 11 Kable inne ni2 wymienione w 17 04 10 0,2

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne ni2 wymienione w 17 05 03 500

24. 17 06 04
l,4aterialy izolacyjne inne niz wymienione w '17 06 01 i 17 06 03
(welna mineralna i szklana, preizolacla) 25

25. | 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontow idemontazu inne ni2
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
(zuZyte tarcze szlifierskje)

t,c

26. '19 08 14

Szlamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania Sciekow
pzemyslowych inne niz wymienione w 19 08 03 (szlamy z
!4/szczenia odstolnik6w wod poplucznych z od2elaziaczy)

27 19 09 05 Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne I

T.Zmienia si? zapis pkt lV 2.2,Ai pkt 1V.2.2.8 o nastqpujEcym bzmieniu:
Zrodla wytwarzania odpadow niebezpiecznych i innych ni2 niebezpieczne.

A I Zrodla wytwarzaniarzanta oc

Lp. 1 Kod
odpadu Rodzaj odpadu Zr6dla wytwanania odpad6w

1 13 02 05-
Mineralne oleje silnikowe, pzekladniowe i

smarowe niezawierajEce zwiqzkow
chlorowcoorganicznych

BieZqca obsluga, konseruacje,
remonty, awane

2. 15 01 10-
Opakowania zawierajqce pozostaloSci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

l0pakowania po farbach, kleiach i smarach)

Bie2qca obsluga, konserwacje,
remonty I modernizacje

3. 15 02 02'

Sorbenty, materialy liltracyjne (w tym filtry
0lejowe nieujgte w innych grupach) tkaniny do
wycierania (np. szmaty, icierki) iubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymj(np PCB)

Bie2qca obsluga, konsenrvacje,

remonty i awarie

4.

5

16 01 07.

16 0'1 14-

Filtry olejowe Wymiana filtrow (ladowarkach i

spzgcie cig2kim)
Ptyny zapobiegajEce zamazaniu zawierajqce
niebezpieczne substancie (plvn Boryoo ljnne)

0bsluga (ladowarek i sprzgtu
cie2kieoo)

6 '16 02 '1 3'.

Zu2yte unqdzenia zawieraj4ce niebezpieczne
elementy inne ni2 wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 (lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierajqce rtgc)

Prace konserwacyjne i remontowe

7. 16 05 07',

Zu2yte nleorganiczne chemikalia zawierajqce
substancie niebezpieczne (np. pzeterminowane
odczynniki chemiczne lopakowania po nich )

Bie2qca dzialalnoi;c analityczna
laboratorium zakladowego

kontrolujqcego proces spalania



Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Zr6dla wytwaaania odpad6w

8, 16 05 08-
ZuZyte organiczne chemikalia zawieralEce

substancje niebezpieczne (np. przeterminowane

odczynniki chemiczne lopakowania po nich)

Bie2qca dzialalno6C analityczna

laboratorium zakiadowego
kontroluj4cego proces spalania

pallw

L 16 06 01' Baterie i akumulatory olowiowe

Bie2Eca dzialalnoSc zwiqzana z
obslugE pzenoSnych uzqdze6

pomiarowych, zasilaczy
komDUterowvch

10. 17 0204'

0dpady drewna, szkla i twotzyw sztucznych

zawierajqce lub zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (podklady kolejowe i pianka

ooliuretanowa)

Prace konserwacylne, remontowo-
modernizacyjne

B / Odpadv inne nii

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu Zr6dla wytwarzania odpad6w

07 02 80

Odpady z pzemyslu gumowego i produkcji gumy

(np. zuzyte tasmy z tasmociqg6w i inne odpady
gumowe)

Konserwacje i remonty

2. 10 01 80
Mieszanki popio.lowo - 2u2lowe z mokrego

odprowadzania odpad6w paleniskowych
Spalanie paliwa (mialu wqglowego)
w instalacji w celu produkcli ciepla

3. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe Bie2Eca obsluga instalacji

A 15 02 03

Sorbenty, matenaly filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, Scierki) i inne ni2 wymienione w 15 02 02
(czvsciwa, ubrania ochronne I r0bocze)

Bie2qca obsluga instalacji

5. 16 01 03 Zuzyte opony KonseMacje ladowarek

6, 16 02 14

Zuzyte urz4dzenia inne ni2 wymienione w 16 02 09

do 16 02 13 (komputery, monitory, drukarki I inne

elementv elektroniczne )

Prace biurowe i zwiqzane z

obslugq AIVS

7. 16 02 16
Element usunigte ze zu2ytych uzEdzen innych ni2

wymienione w 160215 (tonery I tusze z drukarek)

Prace biurowe i zwiqzane z

komputerem emisyjnym AMS

8. 16 05 09

Zu2yte chemikalia inne ni2 wymienione w grupie 16 05

06, 16 05 07 lub 16 05 08 (pzeteminowane

odczynniki lopakowania po nich)

Bie2qca dzialalnoSi analityczna

laboratonum zakladowego
kontrolujEcego process spalania

palrw

9. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylqczeniem 16 06 03)

Bie2qca dzialalnoic zwiqzana z

obslugE pneno6nych urzqdzell
pomiarowych, zasilacze

10. 16 06 05 Inne batene iakumulatory (baterie litowe)
Wymiana ogniw zasilajqcych

11 1611 06

0kladziny piecowe i materialy ogniotMale z procesow

niemetarulgicznych Inne ni2 wymienione w 16 11 05

(gruz szamotowy, gruz cegly perlitowel, gruz betonu

zor vvuPv,,,cYw/

Konserwacje, remonty kotlow



Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu 2r6dla wytwazania odpad6w

12. 17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i

remontow

Konsen,racje, remonty instalacji i

zwiEzane z infrastrukturq instalacji

13 17U42 Gruz ceglany

14 17 0201 Drewno

tJ. 17 0202 Szklo

16. 17 0203
Tworzywa sztuczne (odpady twozyw sztucznych,
odpady PE i PCV)

17

18

17 03 80

fi uot
Odpadowa papa

lvlied2, brqz, mosiEdz

19 17 04 02 Aluminium

20. 17 04 05
Zelazo i stal (zlom , ramki z filkow papierowo-

metalowych)

21 17 A4 A7 l"4ieszaniny metali

22 17 04 11 Kable inne ni2 wymienione w'17 04 10

23. 17 05 04
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w
17 05 03

to) '17 06 04
Materia{y izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06 01 i

17 06 03 (welna mineralna i szklana, oreizolacra)

za. 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontow idemontaZu
inne ni2 wymienione w l7 09 01 , '17 09 02 i 17 09 03
(zuzyte tarcze szlifierskie)

KonseMacje, remonty I prace

inwestycyjne we wlasnym zakresie

26. 19 08 14

Szlamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania Sciek6w
pzemyslowych inne niz wymienione w 19 08 03
(szlamy z oczyszczania odstojnikow wod poplucznych
z od2elaziaczu\

BiezEca obsluga instalacji

27 19 09 05 Nasycone lub zu2yte zywice jonowymienne

8, Usuwa sig zapis pkt 1V.4. dotyczqcy ilosci stanu iskladu Sciek6w bytowych.
Zgodnie z art. 211 ust, 6 pkt 7 ustawy POS pozwolenie zintegrowane powinno okreSlai ilosc stan i

sklad Sciek6w przemyslowych, o ile nie sq one wprowadzane do w6d lub do ziemi, pozwolenie
zintegrowane nie powinno wigc regulowai kwestii wprowadzania 6ciekow bytowych do zewngtrznycn
systemdw kanalizacyjnych. Kwestie te regulowane sq na bazie odrgbnych decyzji i umow z
wlascicielem zewn?tznego systemu kanalizacji.

9. Zmienia sig zapis pkt V.2. o nastepujacym bzmieniu:
Rodzaje uzqdzeh ochrony powiete a (uzqdzelr odpylajqcych).

ta rylajqce dla poszczeg6ln kotlow

Lp. Nr kotla / typ kotla Rodzaj uz4dzei odpylajqcych

1

2

K1 WR1O

(1 modul odpylania)

stopieh - odpylacz osiowy MOS-15
I stopiefr - cyklofiltr CF-8x710
ll stopieh - filtr tkaninowy

K2 WR1O stopien - odpylacz osiowy lr/OS-15
stopiei - cyklofiltr CF-8x710



Lp. Nr kotla / typ kotla Rodzaj unqdzei odpylajEcych

('1 modul odpylania) lll stopien - llltr tkanrnowy

3 K3 WR25

(2 moduly odpylania)

I stopieh - odpylacz osiowy 2xlvl0s-15
ll stopien - cykloflltr 2xCF-8x710
lll stooien - flltr tkaninowv

4 K4 WR25

(2 moduly odpylania)

stopien - odpylacz osrowy 2xMOS- 15

stopien - cyklofiltr 2xCF-8x710
I stopiell - filtr tkaninowv

5 K5 WR25

(2 moduly odpylania)

stopieh - odpylacz osiowy 2xMOS-15

I stopieir - cyklofiltr 2xCF-8x7'10
ll stopien - filtr tkaninowy

6 K6 WR25

(2 moduly odpylania)

I stopieh - odpylacz osiowy 2xlVlOS- 15

ll stopiell - cyklofiltr 2xCF-8x710

LLqtolie! - filtr tkaninowy

Kotly WR 10 wyposa2one sqw jeden modul odpylania (modul- 3 stopniowy), KotlyWR25
wyposazone sEW dwa moduly odpylania oddzielnie dla lewej i prawel strony kotla (modul - 3

stopniowy).
Uklad odpylania spalin obelmuje w jednym module 3 stopnie odpylania:
. I stopien - odpylacz przelotowy MOS -15 - odpylanie calo6ci spalin,
. ll stopien - bateria cyklon6w CF/S 8 x 710 - odpylanie calo6ci spalin,
. lll stopiefi - filtr tkaninowy - odpylanie 25% spalin,

Spaliny po odpylaniu I i Il stopnia oraz spaliny po odpylaniu lll stopnia lqczq siQ przed wentylatorem
glownym, po czym kierowane sqdo emitora troJpzewodowego.

1 0. Zmienia sig zapis pkt V.3,1 ,A o nastQpujEcym bzmieniu:
Aktualizuje siQ podstawe prawnq i wprowadza zapis o treSci: ,,W Swietle pzepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. L 22016 r, poz, 1987 j.t.)'.

1 1. Po pkt V,3,1 , dodaje siq pkt V,3.1.1 . o nastepujqcym bzmieniu:
Sposob przekazywania odpaddw.

Odpady pzekazywane bqdq:

. uprawnionym odbiorcom posiadaiAcym decyzje wydane przez w{asciwy organ (zezwolenie

na zbieranie odpadow, zezwolenie na pzetwarzanie odpadow) zgodnie z ustawE z dnia

14 grudnia 2012 .ro odpadach (D2. U, 22016 r,. poz. 1987 j.t.).

. osobom fizycznym lub jednostko organizacyjnym niebgdEcym przedsiQbiorcami (np. gminy)

zgodnie z rozpozqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 201 5r, w sprawie listy

rodzaju odpadow, kt6re osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebqdqce przedsi?biorcami

mogE poddai odzyskowi na potrzeby wlasne oraz dopuszczalne metody ich odzysku (Dz, U,

z 2015 r., poz. 93).

12. Znienia sig zapis pkt V,3,2, w tym pkt V. 3,2.A i pkt V.3.2.2B o nastgpujqcym brzmieniu:

Szczeg6lowy opis sposobu i mielsc magazynowania poszczegolnych rodzajow odpadow: A -
odpad6w niebezpiecznych i B - odpad6w innych ni2 niebezpieczne,

l0



Lp.
Kod

od pad u
Spos6b magazynowania Miejsce magarynowania

1 13 02 05.
Metalowe beczkt ustawione na metalowej
tacy w blaszanej wracie na utwardzonym
terenre

Plac magazynowy - wiata, zlokalizowany na

terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy ul.

Telioi 1 (obszar maqazvnowania Nr lV)

2. 15 01 10.
W zamykanych grubych workach foliowych
skladowanych w wiacie blaszanej, o

utwardzonvm oodlozu

Plac magazynowy - wiata, Cieplownia l\,,lPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1 (obszar

maoazynowania Nr lv)

3. 15 02 02',
W grubych, zamykanych workach
foliowych w zamykanym kontenene

Teren Cieolowni MPEC So6lka z o.o. obok
budynku biurowo - socjalnego (obszar
maqazynowania Nr lll)

4. 16 01 07.
W zamykanych grubych workach foliowych
skladowanych w wiacie blaszanej, o
utwardzonym podlo2u

Plac magazynowy - wiata, Cieplowni MPEC
Sp6lka z o.o. ul. Teligi '1 (obszar
magazynowania Nr lV)

5 'l 16 01 '14' lvletalowe beczki w wiacie blaszanei
Plac magazynowy - wiata, zlokalizowany na

terenie Cieplowni lvlPEC Sp6lka z o.o. pzy ul.

Teligi 1 (obszar maqazynowania Nr lV)

6 16 02 13- W specjalistycznych pojemnikach
Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym pzy ul, Plocka 30i32
obszar Nr

7

8.

16 05 07.

16 05 08-

W oryginalnych opakowaniach w
wyznaczonym I oznakowanym miejscu

Magazyn odczynnrkow w budynku zmiqkczalni
na terenie Cieplowni IVPEC Sp6lka z o.o. pzy
ul. Teligi 1 (obszar maqazynowania Nr ll)

W oryginalnych opakowaniach w
wyznaczonym I oznakowanym miejscu

i/agazyn odczynnik6w w budynku zmigkczalni
na terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy
ul. Teliqi 1 (obszar maqazynowania Nr ll)

9. 16 06 01" Beczka kwasoodporna w blaszanei wacte
Plac magazynowy - wiata, Cieplownia MPEC
Spotka z o,o. pzy ul. Teligi 1 (obszar
magazynowania Nr lV)

'10. 17 0204-
W grubych (zamykanych) workach
foliowych skladowanych w metalowej
sKrzynl

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC Spolka
z o.o. ptzy ul. Teligi 1 (obszar magazynowania
Nr lV)

B/ )aov Inne nrz

Lp.
Kod

odpadu Spos6b magazynowania Miejsce magazynowania

1 07 02 80
Luzem w wyznaczonym miejscu (na

utwardzonym terenie)

Plac magazynowy zlokalizowany na terenie
Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy ut.

Teligl 1 (obszar magazynowania Nr lV)

2. 10 01 80

Luzem w oznaczonych miejscach , na
utwardzonym terenie (zabezpieczonym

murkami pzed emisjq wt6rn{ - dwa
mreJsca magazynowania

Plac magazynowy zlokalizowany na terenie
Cieplowni MPEC Spolka z o.o. pzy ut.

Teligi 1 (obszar magazynowania Nr V)

3. '15 01 06

W grubych (zamykanych) workach
foliowych ukladanych na oznakowanej

palecie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC
Spolka z 0,0., ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

A 15 02 03
Zamykane grube worki foliowe na

utwardzonym terenie

Plac magazynowy - Cieplownia IVPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

tl



Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Mielsce magazynowania

5. 16 01 03
LUZem W WyZnaCZOnym mlejscu (na

utwardzonvm terenie)

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar maoazynowania Nr lV)

6. 16 02 14
W wyznaczony miejscu magazynowania

odpadow w pojemniku

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32

{obszar maqazynowania Nr l)

7. 16 02 16
W wyznaczonym miejscu

magazynowania odpad6w w pojemniku

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul. Plocka 30/32
(obszar maqazynowania Nr l)

8. 16 05 09

W oryginalnych opakowaniach w

wyznaczonym I oznakowanym miejscu

magazynowania odpadow

Magazyn odczynnik6w w budynku

zmigkczalni na terenie Cieplownr MPEC

Spolka z o.o, ptzy ul. Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr ll)

L 16 06 04 W wyznaczonym pojemniku
Pomreszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32
(obszar magazynowania Nr l)

10. 16 06 05 W wyznaczonym pojemniku
Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul. Plocka 30/32
(obszar maqazynowania Nr l)

11 161106
Luzem na uhvardzonym placu w

wydzielonym miejscu

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. prz y ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

17 01 01 Luzem na utwardzonym placu
Plac zlokalizowany na terenie Cieplowni

MPEC Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

NT

'13. 17 01 02 Luzem na utwardzonym placu
Plac zlokalizowany na terenie Cieplowni

I/PEC Sp6lka z o.o. pzy ul. Teligi 1

_ (obszar m ag azy no [q.r]la. N r. f. r _
14, 17 0201 Na palecie na utwardzonym terenie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr lV)

15, 17 0202 W zamykanym pojemniku
Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Sp6lka z o.o, ptzy ul. Teligi 1

Nr lV)

lo. 17 0203 W zamykanym pojemniku
Plac magazynowy - Cieplownia IVPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr lV)

17. 17 03 80
W zamykanych workach foliowanych

ukladanych na palecie

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spolka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar maoazynowania Nr iV)

18. 17 04 01
W grubych, zamykanych workach

foliowych

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32
(obszar magazynowania Nr l)

19. 17 04 02
W grubych zamykanych workach

foliowych

Pomieszczenia magazynowe w budynku

biurowo-magazynowym ul, Plocka 30/32
(obszar maqazvnowania Nr l)

20. 17 04 05 Na utwardzonym terenie

Plac na terenie Cieplowni IVPEC Spolka z

o.o. ptzy ul. Teligi 1

(obszar magazjnowania Nr lV) _

tl



Lp.
Kod

odpadu
Spos6b magazynowania Miejsce magazynowania

21 17 04 07 Na utwardzonym terente

Plac magazynowy - Cieplownia N/PEC

Spotka z o.o. pzy ul. Teligi 1,

(obszar maqazynowania Nr lV)

22. 17 04 11
W pojemniku lub grubych workach

foliowych

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Sp6lka z o.o. ptzy ul, Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr lV)

17 05 04 Luzem na utwardzonym terenie

Plac magazynowy - Cieplownia l\tlPEC

Spolka z o.o. pzy ul, Teligi 1

(obszar maoazynowania Nr lV I

24. 17 06 04 W zamykanym konteneze
Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Spdlka z o.o. pzy ul. Teligi 1

(obszar maoazynowania Nr l\ /

17 09 04
W pojemnikach lub grubych,

zamykanych workach

Plac magazynowy - Cieplownia MPEC

Sp6lka z o,o. przy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr l!1

26 19 08 14 W zamykanych beczkach

Mala wiata pzy budynku zmigkczalni na

terenie Cieplowni MPEC
Spdlka z o,o. pzy ul, Teligi 1

(obszar maqazynowania Nr ll)

27 19 09 05 W zamykanych beczkach

Mala wiata pzy budynku zmigkczalni na

terenie Cieplowni MPEC
Sp6lka z o,o. pzy ul. Teligi 1

(obszar magazynowania Nr ll)

13, Zmienia sig zapis pkt V,3.3, w tym pkt V,3,3,A i pkt V.3.3,8 o nastQpujqcym bamieniu:
Sposob dalszego gospodarowania odpadami; A - niebezpiecznymi, B - innymi ni2 niebezpieczne.

A,/ Dozwo i niebezpiecznvmi

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu 0dzysk Unieszkodliwianie

1 13 02 05'
lvlineralne oleje silnikowe, pzekladniowe i

smarowe niezawierajEce zwiqzkow R1,R12 010

2 15 01 10',

Opakowania zawieraj4ce pozostaloSci
substancji niebezpiecznych lub nimi
zanreczyszczone
(opakowania po farbach, kleiach ismarach)

R1,R12

3. 15 02 02r

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry
0leJowe nieujQte w innych grupach) tkaniny do
wycierania (np. szmaty. icierki) iubrania
ochronne zanieczyszczone substancjami
niqbezprecznymi (np. PCB)

R4,R12

A '16 01 07" Filtry olejowe R3,R12 D'10

5. 16 01 14-
Plyny zapobiega.iEce zamazaniu zawierajqce
nrebezpieczne substancie (plyn Boryqo)

R3,R12
D10

li



Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu 0dzysk Unieszkodliwianie

6, 16 02 13'

Zu2yte vzqdze nia zawie rajqce n iebez p ieczne
elementy inne ni2 wymienione w 16 02 09 do
16 02 12 (lampy fluorescencyjne i rnne odpady
zawierajEce rtqc)

R4,R12

7. 16 05 07',

Zu2yte nieorganiczne chemikalia zawierajqce

substancje niebezpieczne (np.

pzeterminowane odczynniki chemiczne)
R2, R5,R6 05, D1O

8. 16 05 08-
Zu2yte organiczne chemikalia zawierajEce
substancje nrebezpieczne (np.

pzeterminowane odczynniki chemiczne)
R2, R3 05, DlO

9, 16 06 01- Baterie i akumulatory olowiowe R1, R12
Dl0

'10. 17 0204"

Odpady drewna, szkla itwozyw sztucznych
zawierajEce lub zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymr (drewniane

podklady kolejowe)
(nD. Dianka ooliuretanowa)

R1,R12
D5

B odpadami innvmi nii n

Lp.
Kod

odpadu
Rodzaj odpadu 0dzysk Unieszkodliwianie

1 07 02 80

Odpady z pzemyslu gumowego i produkcji gumy

(np. zuzyte tasmy z tasmociqg6w i inne odpady

oumowe).

R1 ,R12

2. 10 01 80
l\,lieszanki popiolowo - 2uzlowe z mokrego

odprowadzania odpadow paleniskowych
R5,R,12

D,1

J, 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe R3,R4,R12

15 02 03

Sorbenty, mateflaly filtracyjne, tkaniny do

wycierania (np. szmaty, scierki) iubrania
ochronne inne ni2 wvmienione w 15 02 02

R5,R12

5. 16 01 03 zu2yte opony R1,Rl2

6. 16 02 14
A)iyle u':.qdzenia inne ni2 wymienione w 16 02

09 do 16 02 13 (komputery, monitory)
R4,R12

7. 16 02 16

Element usunigte ze zuiytych unqdzell innych

niz wymienione w 160215 (tonery itusze z R5,R12

8. 16 05 09
Zu2yte chemikalia inne ni2 wymienione w grupie

16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

R2, R4, R5,

R6

9. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wylqczeniem 16 06 03) R4, R12

'10. 16 06 05 lnne batene iakumulatory (baterie litowe) R4,R12

11 1611 06

Okladziny piecowe i materialy ogniotMale z
procesow nremetarulgicznych inne ni2

wymienione w 16 11 05 (gruz szamotowy, gruz

ceqly perlitowei, qruz betonu 2ar00dp0rneq0)

R5,R12
D1

tz
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14. Zmienia siq zapis pkt Vl.1 o nastQpujEcym bzmieniu:
llosc ijakosc paliw podstawowych wykozystywanych w instalacji MpEC sp. z o,o. (mial wgglowy, gaz
zremny).

15, Zmienia sig zapis pkt Vt,2 i Vll,3 o nastqpujqcym bzmieniu:
Ogolne odniesienie do pozwolenra wodnoprawnego na pobor wody podziemnej.

Lp.
Kod

odpadu Rodzaj odpadu Odzysk Unieszkodliwianie

12. 17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi6rek i

remont6w R5,R12
D1

13. 17 01 02 Gruz ceglany R5,R12 D,1

14 17 0201 Drewno R1,R12

tJ. 17 0202 Szklo R5,R12

to. 17 0203
Twozywa sztuczne (odpady twozn,
sztucznych, odpady PE i PCV)

R1,R12

17

18.

] 
17{3 80

l170401
99q1:ytt.
lVied2, brqz, mosiqdz

R1,R12

R4

19 17 04 02 Aluminium R4

20 17 04 05
Zelazo I stal (zlom - ramki z filtrow papierowo.
metalowych) R4

21 17 04 07 lVlieszaniny metali R4

22. 17 04 11 Kable inne ni2 wymienione w 17 04 10 R4

'17 05 04
Gleba i ziemia w tym kamienie, inne ni2
wymienione w 17 05 03

R5,R12

24. 17 06 04
lVaterialy izolacyjne inne ni2 wymienione w 17 06
01 i.17 06 03 (welna mineralna i szklana)

R5,R12

2s. 17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontow i

demontaZu inne ni2 wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903
(zu2yte tarcze szlifierskie)

R5,R12
D1

26.

27

19 08 14

Sziamy z innego ni2 biologiczne oczyszczania
Sciekow pzemyslowych inne ni2 wymienione w
19 08 03 (szlamy z czyszczenia odstojnikow w6d
0oolucznych z odZelaziaczv)

R5,R12

19 09 05 Nasycone lub zu2yte 2ywrce jonowymienne R5,R12

Rodzaj paliwa Maksymalna ilo6i
paliwa Parametry paliwa

Mial wgglowy 80 000 Mg
wartose opalowa >23 000 kJ/kg <24 000k|/kq
siarka palna >0,40% <0,5670

popiol max. 16,0%

Gaz zremny 1 000 000 m3
!,rartqs! ipqlgya min. 31 000 kJ/Nm3
Siarka calkowita max. 40 mg/Nm3
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Pozwolenie zintegrowane wydawane jest na czas nieoznaczony, co nie dotyczy pozwolen sektorowych,
w tym pozwoleh wodnoprawnych, Ogolne odniesienie do pozwolenia na pobor w6d wyeliminuje potrzebq

zmiany pozwolenia zintegrowanego tylko dlatego, 2e uplynqla wa2no5c decyzji sektorowel. Takie
podej6cie bqdzie zgodne z intencjq ustawodawcy wprowadzajqcego bezterminowo pozwolenie

zintegrowane w celu redukcli obciq2ei administracyjnych. Wnioskowana zmiana nie wplynie
na pogorszenie poziomu ochrony Srodowiska ustalonego zapisami niniejszegc pozwolenia.

16, Zmienia siq zapis pkt Vll,2 o nastqpujqcym bzmienru:
Monitoring emisji zanieczyszczeh do powietrza.

1 . Z instalacli energetycznego spalania paliw prowadzone bqdq ciqgle pomiary emisji zanieczyszczeh

do powietrza,

2. Komin emisyjny (Zrodlo) h=160 m npt sklada siq z trzech kanalow emisyjnych (Em1, Em2 Em3)

3. Czulniki pomiarowe oraz poboru p16bek zainstalowane bpdEwewnqtrz plaszcza komina na wysoko6ci
'17m npt - dla ka2dego kanalu emisyjnego oddzielnie.

4, Automatyczny System Pomiaru Emisji do powietrza AMS skladac siq bqdzie z:

4.1 . Czgici pomiarowej- osobnel dla ka2dego kanalu emisyjnego:
. ukladu poboru probek gazowych,

. ukladu pomiaru zapylenia,

. uklad6w pomiar6w parametrow referencyjnych (ci6nienie spalin, temperatura spalin, przeplyw

spalin), niezbgdnych do wykonania obliczei zgodnie z obowiqzujEcymi pzepisami,

. szafa pomiarowa z zamontowanym ukladem kondycjonowania i analizatorem, rozdzialem

napiqcia i listwami krosowymi dla sygnal6w pomiarowych w kontenerze pomiarowym.

4.2. Czq5ci pnetwanajqco obliczeniowej:
. szafy pomiarowe w konteneze pomiarowym (ocieplanym i klimatyzowanym),
. sterowniki zamontowane w szafach (dla Emr, Em2, Em3) umiejscowione bgdq we wspolnym

konteneze pomrarowym i pzetwazac bqdq dane pochodzqce z analizatorow i czulnikOw

z postaci analogowej na postac cyfrowq i transmitowac bgdzie przetwozony sygnal do

komputera emisyjnego.
. komputer emisyjny zbierac bqdzie niezbqdne ilo5ci warto6ci pomiarowych w celu ich prawidlowej

obr6bki statystycznej w wymaganych okresach rozliczeniowych. Dane rejestrowane bqdE przez

oprogramowanie pzechowywane na serwerze komputera emisyinego. Na podstawie zebranych

danych (wartoici chwilowe pomiar6w) generowane bgdq raporty archiwalne z pomiarow dla

celow rozliczei za korzystanie ze Srodowiska (48 godzinne, miesiQczne oraz roczne

z uwzglqdnieniem przekroczenia warto6ci dopuszczalnych ste2eir i emisji oraz statystyczne

do oceny dotzymania standarddw). W komputerze emisyjnym przechowywane bgdq te2 dane

o jakoSci systemu zwiqzane z procedurq QAL3 Swiadczqce o lakoSci i wtarygodnoSci zbieranych

oomiar6w.
5. W Automatycznym Systemie Pomiarowym AIVS stosowane bqdq dwie metody pomiarowe:

. metoda ekstrakcyjna - dla pomiar6w zanieczyszczelr gazowych,

. metoda in-situ - dla pomiaru natg2enia przeplywu cisnienia oraz zapylenia.

6. Automatyczny System Pomiarowy Al\4S posiadai bgdzie dokumenty procedur lub sprawozdan z badan

potwierdzajqce zapewnienie poziom6w jakoi;ci (QAL).

. Procedura QALI - potwierdzajEce spelnienie wymaganej calkowitej niepewnoSci wynikow

oomiarow AMS:
o dla poszczegolnych uzqdzeh - dokument wydany przez producenta,

o dla calego systemu AMS - dokument wydany paez wykonawcq systemu.

. Procedura QAL2 - dotyczqca kalibracji AMS oraz wyznaczania zmienno6ci wartoSci uzyskanych

wzez AI/S w celu wykazania jego pzydatno6ci po zainstalowaniu systemu
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co najmniej po 5latach pracy systemu oraz po ka2dej naprawie AMS lub po ka2dej istotnej
zmianie w instalacji spalania paliw. Badania wykonywane bgdq pzez laboratorium posiadajqce
wtaSciwq akredytacjg i sporz4dzalqce sprawozdanie z wynik6w procedury eAL2.

o Procedura QAL3 - dotyczqca utzymania i wykazania wymaganej jakoSci wynikow pomiarowych
w trakcie normalnej pracy A[/S, popzez por6wnanie z wartosciami wyznaczonymi podczas
procedury QALl , Prowadzenie procedury QAL3 stanowi obowiqzek prowadzqcego instalaclg, W
systemie AMS mo2e byc zastosowana metoda automatycznej procedury eAL3 a w razie
pokzeby zapewniona mo2liwos6 wykonania manualnego cyklu procedury eAL3procedura
standardowa wykonywana bgdzie automatycznie w cyklu cotygodniowym, wyniki pomiarow
wprowadzane bedq automatycznie w systemie komputerowym w rejestze pomiarow oraz
kartach kontrolnych CUSUM z mo2liwoSciq wydrukow.r Procedura AST - rocznego badania kontrolnego AMS wykonywana bgdzie dla sprawd zenia, czy
zmienno6c warto5ci naliczanych przez AMS nadal spelnia wymagania (funkcja kalibracli badania
zmiennosci). Procedura AST wykonywana bQdzie peez laboratorium posiadaiqce wla6ciwq
akredytacjQ i spozqdzajqce sprawozdanie z AST.

T Automatyczny System Pomiaru Emisji do powietza AMS sklada6 sig bgdzie z tzech czgsci
pomiarowych, dla ka2dego kanalu emisyjnego oddzielnie.

8. Wyniki pomiarow ciqglych i inne dane dotyczqce instalacji pzekazywane bgdq:

' w terminie 30 dni od daty zakoriczenia pohocza w kt6rym pomiary zostaly wykonane -
za l pilrocze.

. w terminie do dnia 31 stycznia roku nastgpuiqcego po roku kalendazowym, w ktorym pomiary
zostaly wykonane - za rok kalendazowy,

Wprowadza siq opcjonalny zapis o treSci:
1 w pzypadku pracy tzech kanal6w emisylnych i awarii uzqdzenia pomiarowego na jednym

z tych kanalow na okres niezbQdny do naprawy aparatury pomiarowej dopuszcza sig:r wyk0nywan ie pomiarow zanieczyszczen standardowymi metodamr referencyjnymi (SRM) przez
laboratorium posiadajqce wlaSciwq akredytacjg z czgstofliwo6ciq 1 raz w tygodniu

o zakres pomiarow zanieczyszczen to2samy z zakresem pomiarowym aparatury do ciqglych
pomiarow emisji, wylqczonej z u2ytkowania.

2. Zaistnialy fakt zglaszany bqdzie pzez MpEC Spolka z o.o, do organu - prezydent Miasta woclawek

- iwojewodzkiego lnspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegatura we wloclawku,
3 WJniki pomiarow zanieczyszczen wprowadzanych do powiekza wykonane metodykami referencyjnymr

(SRM) w okresie naprawy aparatury do ciqglych pomiarow emisji zanieczyszczelr przekazywane bgoq
w ciqgu 30 dni od zakolrczenia pomiarow do organu - Prezydent Miasta Wloclawek iWojewodzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegaturawe Woclawku.

17. Do pkt Vll,2 wprowadza sig dodatkowy zapis dotyczqcy uznawania standardow emisylnycn
za dotrzymane w okresie tnrania derogacji cieplowniczej, tj, do dnia 31.12.2022 r,
Do czasu obowiqzywania derogacji cieplowniczej, tj. do dnia 31.12.2022 r, dotzymywanre
dopuszczalnych wielko6ci emisji zanieczyszcze/r wprowadzanych do powietza, ze zrodla'MpEc
Spolka z o.o. we Woclawku potwierdzane bgdzie na warunkaih stosowanych do dnia 31.12.2015
r', tj zgodnez$1 1ust.5pkt 1i 2 rozpozqdzenia Ministra Srodowiskazdnia4listopada 2014r,w
sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, 2rodel spalania paliw oraz
urzqdzen spalania lub wspolspalania odpadow (Dz. U.z2014 r., poz. 1546).

18. Zmienia sig zapis pkt Vll,4 o nastgpujqcym bzmieniu:
Ewidencja i monitoring odpadow,
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Prowadzenie ilo6ci ijakoSci ewidencji odpadow zgodnie z rozporzqdzenrem Mrnistra Srodowrska z dnia

! grudnia 2014r,w sprawie katalogu odpadow (Dz, U, z 2014 r.,poz. 1923) irozporzqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 12 grudnia2014 r. w sprawie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadow (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973) oraz przekazywanie sprawozdania zgodnie z ustawq z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz, U. z 2016 r,, poz. 1987 j,t, ) w terminie do dnia 15 marcaza poprzedni

rok kalendarzowy Marszalkowi Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego

19. Zmienia siq zapis pkt Vll.7 o nastgpulqcym brzmieniu:

Ochrona gleby, ziemi iw6d gruntowych.

1 . W celu zapobiegania wystqpienia ryzykazanieczyszczenia gleby, ziemr i wod gruntowych substancjami
powodujqcymi ryzyko, podczas pracy instalacji nale2y:
o prowadzii wlasciwy nadzdr nad procesami technologicznymi,
. wdro2yc wla6ciwe systemy zarzqdzania,
. utzymywai uzqdzenia w dobrym stanie technologicznym,
. stosowac niezbgdne zabezpieczenia,

2. Instalacja powinna byc eksploatowana zgodnie z zasadami:
. przeciwdzialania zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstawaniu, skuteczne

ograniczanie ich wprowadzania do Srodowiska,
. wla6ciwego doboru paliwa, surowcow i materialow eksploatacyjnych zapewniaiqcych ograniczenie

ich negatywnego oddzialywania na Srodowisko,
. ograniczenia do niezbgdnego minimum uzasadnionego potrzebami technologicznymi pracy

instalacji w warunkach odbiegajqcych od normalnych (rozruch, zatrzymanie, awaria),
. zapobieganie w oparciu o posiadane Srodki, wdro2one procedury, mo2liwo$ci techniczne,

powstawania zakldcelr w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu

ograniczenia oddzialywania ich skutkow na $rodowisko.
3. Na terenie lokalizacli instalacji powinien byc prowadzony monitoring powierzchni ziemi

w sposob systematycznej oceny ryzyka bez prowadzenia badan ziemi, gleby iw6d gruntowych

(zgodnie z wewngtrznymi procedurami obowiqzujqcymi w Spolce).

20. Pozostale punkty decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Woclawek z dnia z dnia 19.06.2006 r, znak:

OS-7623-77 -712006 pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania
paliw zlokalizowanel na terenie Cieplowni MPEC Spolka z o.o. ptzy ul. Teligi 1 we Wloclawku,

zmienionej decyzjami zdnia.02.02.?015 r. znak: 5.6223.8.2014 (zmiana z urzgdu); 13.10.2015 r.

znak: S.6223.16.2015,2812,2015 r . znak. S.6223,20,201 5 pozostalq bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23.12.2016 r. znak: NOl2327 ll 2/2016 Miejskie Przedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp, z o.o. we Woclawku wystqpilo do tut. organu o zmianq ostatecznel decyzji Prezydenta Miasta

Woclawek z dnia 19,06.2006 r. znak: 05-7623-77 -712006 - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie

instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Cieplowni Wschod ul. Teligi 1

we Wloclawku, zmienionej decyzjami z dnia28.07,2010 r. znakr 0S 7625- 42'5110,25,01 ,20'1 3 r. znak:

S.6223,1,2013; 02.02.2015 r, znak: S,6223.8.2014 (zmiana z urzgdu), 13,10.2015 r, znak:

S. 6223. 1 6.20 1 5 ; 28. 1 2.20 I 5 r. znak: 5,6223,20.20 1 5.

Wnioskowana zmiana dotyczyla zmiany nrektorych punktOw prerwotnej decyzji, w zakresie: wielko6ci

emisji odpadow oraz 2rodel wytwarzania odpadow i szczegolowego opisu sposobu i mielsc ich

magazynowania, jak rownie2 jako5ci paliwa - mtalu wqglowego oraz czestotliwo5ci wykonywania
pomia16w wielko6ci emisji zanieczyszczelr do powietrza, Dodatkowo wnioskowano o wpisanie warunkow
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lub paramehow charakteryzujqcych pracg instalacji, okreSlaj4cych moment zakohczenia rozruchu
i moment rozpoczgcia wlqczenia instalacji wraz z algorytmem rozruchu dla kott6w WR10 i WR25.

W dniu 17.01.2017 r, zostalo wszczgte postgpowanie w sprawie zmiany decyzjl, zapewniajEc
jednoczeSnie stronie czynny udzial na tym etapie postgpowania, a takZe wypowiedzenre si?
co do zebranych materialow.

shona skorzystala z przysluguj4cego jej prawa i poinformowala organ prowadzEcy postqpowanie,
2e po dodatkowej analizie pzedlo2onych dokumentow niezbqdne jest wprowadzenie zmian w szerszym
zakresie, ktorego nie obejmowala wczeSniej zlo2ona dokumentacja, Ponadto strona zadeklarowala,
2e w terminie do d nia 28,02.2017 r. pzeka2e pelnq dokumentacjg zawierajqcq rozszerzony zakres zmian,

Zaktualizowana dokumentacja zostala przedlo2ona pzy piimie z dnia 27.02.201T r. pzedmiotowa
dokumentacja zostala przygotowana w zwiqzku z potzebq zmiany niekt6rych warunk6w pozwolenra
zintegrowanego dotyczqcych :

. paranetrow wykorzystywanego paliwa - mialu wgglowego,. planowanej ilo6ci zu2ycia gazu,
o gospodarki odpadami,
o prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji do powietrza,
o wskazania parametrow charakteryzujEcych moment zakofczenia rozruchu 2rodla oraz moment

charakteryzujqcy poczqtek fazy jego zatrzymania,
. ochrony gleby, ziemi iw6d gruntowych,

Jest to efekt zmian w sposobie funkcjonowania instalacji wprowadzonych pzez jej operatora oraz
potrzeby dostosowania tresci pozwolenia do zmienionych pzepisow dotyczqcych ochrony srodowlska.
Prowadzqcy instalacjg zawnioskowal o zmiang parametrdw paliwa zakladajqc spalanie wggla o jakosci
zweryfikowanej przez pomiary AMS, umo2liwiajqcej spelnienie standard6w emisyjnych i-standardow
jakosci powiekza, co stanowi jeden z pierwszych krokow na drodze dostosowania 2rodla
o obowiqzujqcych standardow emisyjnych w kakcie tnarania derogacji cieplowniczej,
w zakresie gospodarki odpadami wnioskowane zmiany dotyciq iodzaj6w oopio6w dopuszczonych
o wytwarzania z instalacji oraz dozwolonych sposobow ich odzysku lub unieszkodliwiania a tak2e onis
mielsc magazynowania odpadow.

Ponadto z uwagi na fakt, 2e calkowita nominalna moc cieplna 2r6dla, okreslona zgoonre
z pienvszq zasad4 sumowania, pzekracza 100 MWt pzepisy rozpozqdzenia Miniska srodowiska
w spravyie wynagan w zakresie prowadzenia pomiarow wietkoici emisji oraz pomiarow itosci pobieranej
wody (Dz u. z 2014 r., poz. 15421obligujq prowadzqcego instalacjg do ciqglego monitorowania emisji
d0 powietrza, Dlatego te2 wniosek wprowadza zmiang czgstotliwoSci prowadienia pomiar6w emisji
zantecz.y.szczei do powietza z pomiarow okresowych na pomiary ciqgle. ciqgle pomiary emrsji dotyczq
pylu (Plvl) dwutlenku siarki (soz) oraz tlenk6w azotu (No*) na na2ayiztzeJh pzewod'6w kominowyciL
kotlowni opalanej mialem wgglowym.

Pzepisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska zobowiqzujq do okreslenia w pozwolenru kryteriow
charakteryzujqcych moment zakoriczenia rozruchu orai iozpoczgcia zalrzymania instalacji. (ryteria
te powinny byc czytelne oraz weryfikowalne gdy2 podczas okres6w rozruchu i zataymania t6dlo nie
obowiEzuiE wymagania ochrony srodowiska dotyczqce dotnymywania standardow emisyjnych oraz
granrcznych wielkoSci emisyjnych jak rownie2 operator nie jesi zobligowany do prowadzenia ciqgrycn
pomiarow wielkosci enrisji. Dlatego te2 wniosek wskazuje parametry' chaiakteryzujqce roiruch
I zatrzymanie 2rodla zgodnie z decy4q wykonawczq Konisji dotyczqcq okreilania okresiw rozruchu
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i wylqczenia majqcq bezpo6rednie zastosowanie do du2ych obiektow energetycznego spalania (LCP),
jakim od dnia 01 .01 ,2016 r, jest instalacja spalania paliw MPEC Spolka z o.o. we Wloclawku,

Wniosek omawia tak2e warunki ochrony gleby, ziemi iwod gruntowych. Obowiqzek wynika
z Dyrektywy IED i Prawa Ochrony Srodowiska.

Wniosek obejmuje r6wnie2 zmiany redakcyjne majqce na celu aktualizaclq niektorych zapisow
w celu dostosowania ich do zmian w pzepisach o ochronie Srodowiska oraz poprawy pzejzysto6ci
decyzji.

Ponadto strona zawnioskowala, aby dwie decyzje (z dnia 28.07.2010 r. znakr 05-7623-5/10 oraz z dnia

25.01.2013 r. znak: S.6223,1,2013), zmieniajqce pierwotne pozwolenie zintegrowane zostaly uchylone.

Po zaznajomieniu siq z pzedlo2onymi materialami, tut. organ nie wni6sl 2adnych uwag.

Wobec tego dopelniono procedury administracyjne zgodnie z art, 10 S 1 ustawy Kodeks postgpowania

administracyjnego popaez zawiadomienie strony o zebranych dokumentach i materialach przed

wydaniem decyzji zmieniajqcej pozwolenie zintegrowane

W niniejszej decyzji dokonano zatem zmian zgodnie z pzedloZonqzaktualizowanq dokumentacjq. Zakres

zmiany obejmowal nastgpujqce zagadnienia:
1 . Dotyczqce kotlowni opalanej mialem wgglowym

. uchylenie decyzji z dnia 28.07,2010 r, znak: 05,7623-42-5110 i z dnia 25.01.2013 r, znak

s.6223,12013
. ujednolicenie wymagari dla parametrow jako5ciowych mialu wqglowego - paliwa

wykozystywanego w instalacji.
. opis parametrow charakteryzuiqcych moment zakolrczenia rozruchu instalacji oraz moment

rozpoczqcia okresu wyl4czenia instalacji. Spowodowane jest to wprowadzeniem do ustawy POS,

w zwiEzku z transpozycjq dyrektywy 2\0n5llE ws, emisji przemyslowych (lED), vlymagai

zapisanych w art, 184 ust, 2 pkt 10a) pzedmiotowej ustawy, W pzypadku instalacji spalania paliw

objgtych obowiqzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego do okre6lania okresow rozruchu i

wylqczenia zastosowanie ma r6wnie2 decyzja wykonawcza Komisji z dnia 7 nala 2012 r, nr,
(2012t249tUE\,

. zmiang czqstotliwo6ci prowadzenia pomiarow wielko6ci emisji do powietrza, w celu dostosowania

do obowiqzujqcych wymagah prawnych w tym zakresie,

. zmiane w zakresie gospodarowania odpadami ,

. ochronQ gleby, ziemi iwod gruntowych.

2. DotyczEce kotlowni gazowej (stanowiqcej zimnq rezerwg).

r zmniejszenie planowanej ilo6ci zu2ycia gazu w przypadku potaeby jej uruchomtenia,

3. Zmiany redakcyjne wplywajqce na pzejrzysto3c decyzji.

W rozumieniu art, 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony Srodowiska wnioskowana zmiana nieJest istotnqzmranq

instalacji, kt6ra powodowalaby znaczqce zwiqkszenie negatywnego oddzialywania na Srodowisko, wobec

powy2szego, tut. organ dokonal zmiany pozwolenia w trybie art. 155 ustawy Kodeks postqpowania

administracyjnego,

Bez zmian pozostaj4 pozosta{e punkty decyzji Prezydenta Miasta Wloclawek z dnia 19.06.2006 r. znak:

OS-7623-77 -712006 - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw

zlokalizowanej na terenie Cieplowni MPEC Sp6lka z o.o ul, Teligi 1 we Wloclawku, zmienionej decyzjami
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zdnia',02,02.2015 r, znak: S.6223.8.2014 (znianazurzedu); 13.10.2015 r. znak: 5.6223,16.2015:28.12.
2015 r. znak: 5.6223.20.2015.

Wobec powyZszego ozeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej slu2y stronom wniesienie odwolania do Samozqdowego Kolegium odwolawczego
we Woclawku za po6rednictwem Prezydenla Miasta Woclawek w terminie '14 dni od dnia dorqczenia
decyzji.

Zgodnie z czesci4 | pkt 53 zalqcznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 t. poz. 1827
j.t.) oplate skarbowqza zmiang pozwolenia zintegrowanogo uiszczono w wysokosci: 10 zl.

Otzymuje:
Miejskie Pzedsiqbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Wloclawku.

L
Do wiadomo6ci:
Ministerstwo Srodowiska Wamzawa
Wojewodzki Inspektorat ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Delegatura we Wloclawku
Marszalek Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
a/a A.P.

Monik Szudzikowska
Dyrektor Wydzia[ Srodo',viska
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